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CONSOLIDANDO E FUTURO

Prefeitura Municipal de Anaurilandia - MS.

PROJETO ELETRICO — (PLANTA BAIXA, LOCALIZAGAO E DETALHE CASA GERADOR).

Do QGBT aos QDC'S

DATA ESCALA FOLHA RRT:

Agosto de 2022 Indicada 1-14 2201800076

PROPRIETARIO CNPJ:

Municipio de Anaurilandia-MS 03.575.727/0001-95

LOCAL DA OBRA BAIRRO

P,
A

(840mm Eletroduto Rigido no Piso) L . J
(@60mm Eletroduto Rigido no Piso)
I [T
e = - | (260mm Eletrodut Il
— - 3#70(70)(35) " . I I ﬂ 3#70(70)(35)
10 {%: IR 3 £ i i i
I - - _ N i \ /((. 50mm|Eletroduto flexivel [dcima da laje)
#240(1¢ )% — = 1 mi T 3#50(50)(25
L|Jr} Hﬂ [
i s25(25) |\ SHTO(70)35) _ w5516 ]
6#35(2#35) 3#50(50)(25) I 4 QD35
3#50(50) 3#25(25)(16) _/( O Eletroduto flexivel acima da laje)
IH -I T | Hﬂ (@85mm Eletroduto Rigido np Piso)
3#240(240)(16) _ 3#25(25)
Q 2 3#50(50)
= ’35 3#70(70) ==
% < (@85mm Eletroduto Rigido np Piso)
3 3l 1n
o 2 [T T
S ﬂoﬂ 3#50(50) \ J k
2 2 3#70(70) » , U I
3 3 (75mm Eletroduto Rigido np Piso) T T
2 5!
] IS
- Nal| | [ , |
) @
g ® |
DEPOSITO [0
LIXO L
3#25(25)
. 6#35(2#35)
DEPOSITO | 3#50(50)
LIXO
. W%
@ (d40mm Eletroduto Rigido nc]J Pisa)
VX /ﬁ (950mm Eletroduto Rigido no Pisq)
== 1 — | | — | ==
W1 LT
I35| £25) ﬂ ﬂ ﬂ (940mm Eletroduto flexjvel acima da laje)
11 T
3#|5|0I(5|0)(25) {@56rmm Etetroduto flexivel acifa dataje)
I
}
25
1 U
- d (] %
6’/9 1T 1 Qb2 11‘ jéf
%
% i T ]
%> (@40mm Eletroduto flexivel acima da laje) M

T

3#35(35)(25)

3#'2'5'(2'5)(16)

——

Hospital Sagrado Coragao de Jesus Jardim Esperanca

CIDADE CEP:

Anaurilandia - MS 79770-000

Projetista/Glauco Ricci Lopes
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PREFEITO MUNICIPAL
\; g Edson Stefano Takazono
- CARGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
/ Carga QGBT + QDL.......114,08 Kva DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS.
“ Carga QDLF........ccoo.......... 0,27 Kva Glauco Ricci Lopes

Técnico em Eletrotécnica

Total Carga Instalada.... 114,35 Kva CFT BR 21679718851

- APROVACAO
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