
PLANTA BAIXA ELÉTRICA - Bloco E

ESCALA: 1/100

PLANTA BAIXA ELÉTRICA - Bloco D

ESCALA: 1/100

Abaixo

x1,38 2,10

P31

A:24,88 m²

P:19,96 m

UNIDADE DE

TRATAMENTO

A:3,93 m²

P:8,14 m

WC

A:3,89 m²

P:8,10 m

WC

A:21,25 m²

P:18,54 m

UNIDADE DE

TRATAMENTO

A:5,81 m²

P:11,56 m

CIRCULAÇÃO

A:1,68 m²

P:5,22 m

WC

A:3,15 m²

P:7,28 m

WC

A:4,41 m²

P:9,56 m

CIRCULAÇÃO

A:5,81 m²

P:11,56 m

CIRCULAÇÃO

A:3,15 m²

P:7,28 m

WC

A:1,81 m²

P:5,40 m

WC

A:1,68 m²

P:5,22 m

WC

A:51,59 m²

P:30,35 m

RECEPÇÃO E

ATENDIMENTO

A:32,91 m²

P:23,21 m

RECEPÇÃO E

ATENDIMENTO

A:17,65 m²

P:17,13 m

SALA DE ESPERA

A:17,39 m²

P:17,03 m

SALA

ULTRASSONOGRAFIA

A:15,04 m²

P:16,11 m

ESCRITÓRIO

A:20,82 m²

P:18,37 m

SALA DE

ENDOSCOPIA

A:14,78 m²

P:16,01 m

SALA DE

RECUPERAÇÃO

A:58,06 m²

P:32,93 m

CAPELA

A:23,63 m²

P:19,47 m

ADMINISTRAÇÃO

A
:
5
,
3
7
 
m

²

P
:
1
0
,
1
6
 
m

D
E

P
Ó

S
I
T

O
 
D

E

A
R

Q
U

I
V

O
S

A:15,53 m²

P:17,66 m

DEPÓSITO DE

ARQUIVOS

A:7,17 m²

P:11,08 m

NECROTÉRIO

A:11,83 m²

P:13,76 m

DIRETÓRIO

A:15,31 m²

P:17,06 m

QUARTO DOS

MÉDICOS

A:2,30 m²

P:6,52 m

WC

A:7,53 m²

P:12,58 m

CIRCULAÇÃO

A:10,31 m²

P:12,92 m

VESTIÁRIO

A:1,68 m²

P:5,24 m

WC

A:1,68 m²

P:5,24 m

WC

A:1,56 m²

P:5,08 m

WC

A:5,24 m²

P:9,16 m

DEPÓSITO

A:41,36 m²

P:35,18 m

LABORATÓRIO

A:14,72 m²

P:15,56 m

LABORATÓRIO

A:10,59 m²

P:14,80 m

SALA DE COLETA

MATERIAL

A:1,97 m²

P:5,62 m

WC
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A:100,67 m²

P:91,80 m

CIRCULAÇÃO

A:63,51 m²

P:60,03 m

Room

A:12,96 m²

P:14,78 m

SALA DE

CONSULTA

A:13,00 m²

P:14,80 m

SALA DE

TRIAGEM

A:1,43 m²

P:4,86 m

WC

A:1,43 m²

P:4,86 m

WC

A:1,80 m²

P:5,60 m

WC

A:1,80 m²

P:5,60 m

WC

A:2,15 m²

P:6,30 m

WC

A:23,83 m²

P:19,58 m

SALA DE RAIO X

A:10,19 m²

P:13,56 m

DEPÓSITO DE

FILMES

A:12,91 m²

P:14,76 m

SALA DE GESSO

A:10,10 m²

P:13,52 m

AVALIAÇÃO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:12,87 m²

P:14,74 m

CONSULTÓRIO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:7,09 m²

P:10,68 m

DEPÓSITO

A:3,73 m²

P:7,96 m

WC

A:26,80 m²

P:20,71 m

SALA ESPERA

A:72,49 m²

P:41,74 m

ENTRADA

A:4,63 m²

P:9,72 m

WC

A:15,19 m²

P:15,70 m

ENFERMARIA

A:15,23 m²

P:15,72 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:15,28 m²

P:15,74 m

ENFERMARIA

A:12,60 m²

P:14,52 m

COPA

A:15,19 m²

P:15,70 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:16,95 m²

P:16,50 m

SERVIÇO DE UTI
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A:15,15 m²

P:15,68 m

POSTO DE

ENFERMAGEM

A:4,06 m²

P:8,85 m

WC

A:11,08 m²

P:13,34 m

ISOLAMENTO

A:5,55 m²

P:12,23 m

ANTECÂMARA

A:15,15 m²

P:15,68 m

ENFERMARIA

A:0,69 m²

P:3,38 m

DEPÓSITO

A:1,89 m²

P:5,78 m

WC

A:1,50 m²

P:5,00 m

WC

A:1,50 m²

P:5,00 m

WC

A:1,89 m²

P:5,78 m

WCA:15,15 m²

P:15,68 m

ENFERMARIA

A:1,77 m²

P:5,44 m

WC

A:10,33 m²

P:14,48 m

SALA DE

INCUBADORA

A:12,57 m²

P:14,50 m

BERÇÁRIO

A:25,75 m²

P:20,52 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:25,75 m²

P:20,52 m

ENFERMARIA

A:1,40 m²

P:4,80 m

DEPÓSITO

A:2,83 m²

P:7,66 m

WC

A:10,01 m²

P:12,73 m

ENFERMARIA

A:4,27 m²

P:9,47 m

WC

A:17,84 m²

P:17,17 m

OBSERVAÇÃO

A:41,46 m²

P:45,41 m

PÁTIO INTERNO

A:1,40 m²

P:4,84 m

WC

A:1,32 m²

P:4,74 m

WC

A:2,25 m²

P:6,00 m

WC

A:7,02 m²

P:11,17 m

VESTIÁRIO

A:24,35 m²

P:19,76 m

SALA DE PARTO
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A:30,61 m²

P:22,19 m

SALA DE

CIRURGIA

A:2,32 m²

P:6,09 m

WC

A:1,32 m²

P:4,74 m

WC

A:1,33 m²

P:4,75 m

WC

A:7,08 m²

P:11,21 m

VESTIÁRIO

A:2,31 m²

P:6,08 m

WC

A:19,55 m²

P:24,12 m

SALA DE

ESTERIZAÇÃO

A:10,17 m²

P:12,83 m

SALA DE

PREPARO

A:11,15 m²

P:13,36 m

LAVATÓRIO

A:4,73 m²

P:8,90 m

POSTO

A:11,49 m²

P:13,60 m

CAIXA D'ÁGUA

ELEVADA

A:34,87 m²

P:23,62 m

FARMÁCIA

INTERNA
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A:14,46 m²

P:15,26 m

POSTO DE

ENFERMAGEM

A:9,06 m²

P:12,70 m

SALA DE

PRESCRIÇÃO

A:20,53 m²

P:18,80 m

APARTAMENTO

A:3,02 m²

P:7,32 m

WC

A:2,92 m²

P:7,16 m

WC

A:19,46 m²

P:18,44 m

ENFERMARIA

A:35,70 m²

P:23,90 m

BIBLIOTECA

A:5,57 m²

P:9,46 m

WC

A:6,86 m²

P:10,48 m

HALL

A:35,11 m²

P:23,70 m

DESPENSA

A:25,77 m²

P:21,86 m

REFEITÓRIO

A:11,12 m²

P:13,46 m

LAVA LOUÇA

A:6,26 m²

P:10,52 m

DESPENSA

A:47,75 m²

P:39,28 m

COZINHA

A:35,94 m²

P:23,98 m

SALA DE AULA

A:5,60 m²

P:9,48 m

WC

A:10,58 m²

P:13,46 m

HALL

A:29,96 m²

P:21,98 m

ENFERMARIA

A:7,21 m²

P:11,64 m

LACTÁRIO

A:2,81 m²

P:6,72 m

HALL

A:3,42 m²

P:7,40 m

SUP. P/SORO

COMADRE

A:12,25 m²

P:14,14 m

DEPÓSITO

A:10,77 m²

P:13,14 m

ISOLAMENTO

A:4,30 m²

P:8,38 m

DEPÓSITO

A:2,78 m²

P:6,96 m

WC

A:3,14 m²

P:7,54 m

WC

A:4,23 m²

P:9,20 m

HALL

A:11,90 m²

P:13,80 m

ISOLAMENTO

A:4,28 m²

P:8,36 m

DEPÓSITO

A:20,45 m²

P:18,80 m

APARTAMENTO

A:2,93 m²

P:7,22 m

WC

A:2,93 m²

P:7,22 m

WC

A:20,39 m²

P:18,78 m

APARTAMENTO

A:2,20 m²

P:6,04 m

HALL

A:17,32 m²

P:20,58 m

CIRCULAÇÃO

A:49,12 m²

P:50,54 m

CIRCULAÇÃO

A:107,16 m²

P:105,96 m

CIRCULAÇÃO

LAVANDERIA - ÁREA SUJA

A: 25,43 m²

P: 22,14 m

LAVANDERIA - ÁREA LIMPA

A: 32,07 m²

P: 25,16 m

DESPENSA

A: 6,60 m²

P: 10,30 m

SALA DE CONFECÇÕES

A: 22,97 m²

P: 20,16 m

DESPENSA

A: 3,48 m²

P: 7,62 m

WC

A: 4,58 m²

P: 8,56 m

CIRCULAÇÃO

A: 25,69 m²

P: 28,20 m

BloFo D

LOCALI=A�ÃO

BloFo E

BloFo D
NOTAS
01 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE ∅25mm².
02 - TODO CABEAMENTO COM BITOLA DE 2,5mm².
03 - BALANCEAMENTO DE FASES VERIFICAR NO QUADRO DE CARGA
       OU DIAGRAMA MULTIFILAR.
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Abaixo

5

x1,38 2,10P31

A:24,88 m²

P:19,96 m

UNIDADE DE

TRATAMENTO

A:3,93 m²

P:8,14 m

WC

A:3,89 m²

P:8,10 m

WC

A:21,25 m²

P:18,54 m

UNIDADE DE

TRATAMENTO

A:5,81 m²

P:11,56 m

CIRCULAÇÃO

A:1,68 m²

P:5,22 m

WC

A:3,15 m²P:7,28 m

WC

A:4,41 m²

P:9,56 m

CIRCULAÇÃO

A:5,81 m²P:11,56 m

CIRCULAÇÃO

A:3,15 m²

P:7,28 m

WC

A:1,81 m²

P:5,40 m

WC

A:1,68 m²

P:5,22 m

WC

A:51,59 m²

P:30,35 m

RECEPÇÃO E

ATENDIMENTO

A:32,91 m²P:23,21 m

RECEPÇÃO E

ATENDIMENTO

A:17,65 m²P:17,13 m

SALA DE ESPERA

A:17,39 m²P:17,03 m

SALA

ULTRASSONOGRAFIA

A:15,04 m²P:16,11 m

ESCRITÓRIO

A:20,82 m²P:18,37 m

SALA DE

ENDOSCOPIA

A:14,78 m²P:16,01 m

SALA DE

RECUPERAÇÃO

A:58,06 m²

P:32,93 m

CAPELA

A:23,63 m²P:19,47 m

ADMINISTRAÇÃO
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6 m
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S

A:15,53 m²

P:17,66 m

DEPÓSITO DE

ARQUIVOS

A:7,17 m²

P:11,08 m

NECROTÉRIO

A:11,83 m²P:13,76 m

DIRETÓRIO

A:15,31 m²P:17,06 m

QUARTO DOS

MÉDICOS

A:2,30 m²

P:6,52 m

WC

A:7,53 m²

P:12,58 m

CIRCULAÇÃO

A:10,31 m²

P:12,92 m

VESTIÁRIO

A:1,68 m²

P:5,24 m

WC

A:1,68 m²

P:5,24 m

WC

A:1,56 m²

P:5,08 m

WC

A:5,24 m²

P:9,16 m

DEPÓSITO

A:41,36 m²

P:35,18 m

LABORATÓRIO

A:14,72 m²

P:15,56 m

LABORATÓRIO

A:10,59 m²

P:14,80 m

SALA DE COLETA

MATERIAL

A:1,97 m²

P:5,62 m

WC

A:1
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SA
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CO

A:100,67 m²P:91,80 m

CIRCULAÇÃO A:63,51 m²P:60,03 m

Room

A:12,96 m²

P:14,78 m

SALA DE

CONSULTA A:13,00 m²

P:14,80 m

SALA DE

TRIAGEM

A:1,43 m²P:4,86 m

WC

A:1,43 m²

P:4,86 m

WC

A:1,80 m²P:5,60 m

WC

A:1,80 m²P:5,60 m

WC

A:2,15 m²

P:6,30 m

WC

A:23,83 m²

P:19,58 m

SALA DE RAIO X A:10,19 m²P:13,56 m

DEPÓSITO DE

FILMES

A:12,91 m²

P:14,76 m

SALA DE GESSO

A:10,10 m²

P:13,52 m

AVALIAÇÃO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:12,87 m²

P:14,74 m

CONSULTÓRIO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:12,96 m²

P:14,78 m

CONSULTÓRIO

A:7,09 m²P:10,68 m

DEPÓSITO

A:3,73 m²P:7,96 m

WC

A:26,80 m²P:20,71 m

SALA ESPERA

A:72,49 m²P:41,74 m

ENTRADA

A:4,63 m²

P:9,72 m

WC

A:15,19 m²P:15,70 m

ENFERMARIA

A:15,23 m²P:15,72 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:15,28 m²

P:15,74 m

ENFERMARIA

A:12,60 m²

P:14,52 m

COPA

A:15,19 m²

P:15,70 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:16,95 m²

P:16,50 m

SERVIÇO DE UTI

A:8
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A:15,15 m²

P:15,68 m

POSTO DE

ENFERMAGEM

A:4,06 m²

P:8,85 m

WC

A:11,08 m²

P:13,34 m

ISOLAMENTO

A:5,55 m²

P:12,23 m

ANTECÂMARA

A:15,15 m²

P:15,68 m

ENFERMARIA

A:0,69 m²

P:3,38 m

DEPÓSITO

A:1,89 m²P:5,78 m

WC

A:1,50 m²

P:5,00 m

WC

A:1,50 m²

P:5,00 m

WC

A:1,89 m²P:5,78 m

WCA:15,15 m²

P:15,68 m

ENFERMARIA

A:1,77 m²

P:5,44 m

WC

A:10,33 m²

P:14,48 m

SALA DE

INCUBADORA

A:12,57 m²

P:14,50 m

BERÇÁRIO

A:25,75 m²

P:20,52 m

ENFERMARIA

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,91 m²

P:5,82 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:1,52 m²

P:5,04 m

WC

A:25,75 m²

P:20,52 m

ENFERMARIA

A:1,40 m²P:4,80 m

DEPÓSITO

A:2,83 m²

P:7,66 m

WC

A:10,01 m²

P:12,73 m

ENFERMARIA

A:4,27 m²

P:9,47 m

WC

A:17,84 m²

P:17,17 m

OBSERVAÇÃO

A:41,46 m²P:45,41 m

PÁTIO INTERNO

A:1,40 m²

P:4,84 m

WC

A:1,32 m²

P:4,74 m

WCA:2,25 m²

P:6,00 m

WC

A:7,02 m²

P:11,17 m

VESTIÁRIO

A:24,35 m²

P:19,76 m

SALA DE PARTO

A:6
,69

 m²

P:1
0,8

2 m

MA
TE

RIA
L

CIR
UR

GI
CO

A:30,61 m²

P:22,19 m

SALA DE

CIRURGIA A:2,32 m²

P:6,09 m

WC A:1,32 m²

P:4,74 m

WC

A:1,33 m²

P:4,75 m

WC

A:7,08 m²

P:11,21 m

VESTIÁRIO

A:2,31 m²

P:6,08 m

WC

A:19,55 m²

P:24,12 m

SALA DE

ESTERIZAÇÃO A:10,17 m²

P:12,83 m

SALA DE

PREPARO

A:11,15 m²P:13,36 m

LAVATÓRIO A:4,73 m²

P:8,90 m

POSTO

A:11,49 m²P:13,60 m

CAIXA D'ÁGUA

ELEVADA

A:34,87 m²

P:23,62 m

FARMÁCIA

INTERNA

A:1
1,7

8 m
²

P:1
5,8

6 m

FA
RM

ÁC
IA

INT
ER

NA

A:14,46 m²

P:15,26 m

POSTO DE

ENFERMAGEM

A:9,06 m²

P:12,70 m

SALA DE

PRESCRIÇÃO

A:20,53 m²

P:18,80 m

APARTAMENTO

A:3,02 m²

P:7,32 m

WC

A:2,92 m²P:7,16 m

WC

A:19,46 m²

P:18,44 m

ENFERMARIA

A:35,70 m²

P:23,90 m

BIBLIOTECA

A:5,57 m²P:9,46 m

WC

A:6,86 m²

P:10,48 m

HALL

A:35,11 m²

P:23,70 m

DESPENSA

A:25,77 m²

P:21,86 m

REFEITÓRIO

A:11,12 m²

P:13,46 m

LAVA LOUÇA

A:6,26 m²

P:10,52 m

DESPENSA

A:47,75 m²P:39,28 m

COZINHA

A:35,94 m²

P:23,98 m

SALA DE AULA

A:5,60 m²P:9,48 m

WC

A:10,58 m²P:13,46 m

HALL

A:29,96 m²

P:21,98 m

ENFERMARIA

A:7,21 m²

P:11,64 m

LACTÁRIO

A:2,81 m²

P:6,72 m

HALL

A:3,42 m²

P:7,40 m

SUP. P/SORO

COMADRE

A:12,25 m²

P:14,14 m

DEPÓSITO A:10,77 m²P:13,14 m

ISOLAMENTO

A:4,30 m²

P:8,38 m

DEPÓSITO

A:2,78 m²

P:6,96 m

WC

A:3,14 m²

P:7,54 m

WC

A:4,23 m²

P:9,20 m

HALL

A:11,90 m²

P:13,80 m

ISOLAMENTO

A:4,28 m²

P:8,36 m

DEPÓSITO

A:20,45 m²

P:18,80 m

APARTAMENTO

A:2,93 m²P:7,22 m

WC

A:2,93 m²

P:7,22 m

WC

A:20,39 m²

P:18,78 m

APARTAMENTO

A:2,20 m²

P:6,04 m

HALL

A:17,32 m²

P:20,58 m

CIRCULAÇÃO

A:49,12 m²

P:50,54 m

CIRCULAÇÃO

A:107,16 m²

P:105,96 m

CIRCULAÇÃO

LAVANDERIA - ÁREA SUJAA: 25,43 m²

P: 22,14 m

LAVANDERIA - ÁREA LIMPA

A: 32,07 m²

P: 25,16 m

DESPENSAA: 6,60 m²

P: 10,30 m

SALA DE CONFECÇÕESA: 22,97 m²

P: 20,16 m

DESPENSA

A: 3,48 m²

P: 7,62 m

WC

A: 4,58 m²

P: 8,56 m

CIRCULAÇÃO

A: 25,69 m²

P: 28,20 m
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