
QUADRO DE ÁREAS

01 - BLOCO 01: ....................................................................1.149,51 m²
02 - BLOCO 02:........................................................................898,85 m²
03 - BLOCO 03: .......................................................................889,85 m²

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

PISO: ...............................................................................CLASSE I-A
REVESTIMENTO: ............................................................CLASSE I-A
FORRO :...........................................................................CLASSE II-A

04 - BLOCO 04: .......................................................................193,77 m²
05 - BLOCO 05: .......................................................................257,40 m²
06 - CAIXA D'AGUA: .................................................................17,27 m²
07 - DEPÓSITO: ..........................................................................9,88 m²
08 - PORTAL DE ENTRADA: ....................................................57,38 m²
09 - GERADOR: ........................................................................15,51 m²
10 - GERADOR: ........................................................................10,89 m²

DETALHE 02 - PLACA ADVERTÊNCIA
S/ESC

ACORDO COM A NR-26 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

GRANDE PARTE DAS VEZES FATAL. PRODUTO DE

MAIOR ATENÇÃO PELO RISCO EMINENTE,EM

MUITAS OUTRAS INFORMAÇÕES QUE REQUEIRAM
DIRETO OU INDIRETO COM ELETRICIDADE,DENTRE

PERIGOSAS PARA A SAÚDE, RISCOS DO CONTATO
E INFORMAR A EXISTÊNCIA DE SUBSTANCIAS

VIDA OU ACIDENTES GRAVES BEM COMO ADVERTIR

EM LOCAIS ONDE HAJA SITUAÇÃO DE RISCO

APLICAÇÃO:

FORMA / MATERIAL / ALT. INSTALAÇÃO

SÍMBOLO-RETANGULAR(0,30X0,20m)

PVC OU METÁLICA-SUJEITA AO TEMPO;

ALTURA DE INSTALAÇÃO  1,80m

SIGNIFICADO

CHAMAR A ATENÇÃO, DE FORMA RAPIDA E

INTELIGÍVEL, PARA OBJETOS OU SITUAÇÕES

QUE COMPROMETAM O SEU BEM ESTAR FÍSICO

SÍMBOLO

PLACA ADVERTÊNCIA"PERIGO ALTATENSÃO"(H=1.80m)

"INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR"(H=1.80m)

FORMA / MATERIAL / ALT. INSTALAÇÃO

SÍMBOLO-RETANGULAR(0,30X0,20m)

PVC OU METÁLICA-SUJEITA AO TEMPO;
ALTURA DE INSTALAÇÃO  1,80m

ACORDO COM A NR-26 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

GRANDE PARTE DAS VEZES FATAL. PRODUTO DE

MAIOR ATENÇÃO PELO RISCO EMINENTE,EM

MUITAS OUTRAS INFORMAÇÕES QUE REQUEIRAM
DIRETO OU INDIRETO COM ELETRICIDADE,DENTRE

PERIGOSAS PARA A SAÚDE, RISCOS DO CONTATO
E INFORMAR A EXISTÊNCIA DE SUBSTANCIAS

VIDA OU ACIDENTES GRAVES BEM COMO ADVERTIR

EM LOCAIS ONDE HAJA SITUAÇÃO DE RISCO

APLICAÇÃO:

SIGNIFICADO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE FUMO OU

QUAISQUER OBJETOS QUE PRODUZA FAISCA.

DETALHE 03 -PLACA PROIBIÇÃO
S/ESC

SÍMBOLO

PLACA PROIBIÇÃO-

(VER DETALHES)

ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS NAS PLACAS

PISO ACABADO (DIM.: 1,80 X X1,20 m)

3,0030,00

DISTÂNCIA DE LEITURA(m)

EQUIPAMENTOS COM RODAS ESPECIAIS P/ DESLOCAMEMTO

ALTURA MÍNIMA(mm)

OBS. OS EXTINTORES SOBRE RODAS DEVEM SER

SOBRE SUPERFÍCES IRREGULARES

LEGENDAS - PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

S/ESC

DETALHE - ALVENARIA EXTINTORES

01

02
PLACA ADVERTÊNCIA "INFLAMÁVEL"03

PLACA PROIBIÇÃO "PROIBIDO FUNAR"

PLACA ADVERTENCIA "PERIGO"

SINALIZAÇÃO DE PISO
(SOMENTE NO LOCAL MARCADO
NA PLANTA BAIXA)

ALVENARIA DE 1/2 VEZ - REBOCO PAULISTA EM AMBOS OS LADOS

L - 1,80 m (MÍNIMO)
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02

03

SINALIZAÇÃO

PQS-40B

1,
80

 m

PQS-40B

PQS-80B

(VER DETALHES)

DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

PISO ACABADO

NA PLANTA BAIXA)
(SOMENTE NO LOCAL MARCADO

S/ESC

SINALIZAÇÃO DE PISO

(VER DETALHES)

INFORMAÇÕES

SINALIZAÇÃO

DO FABRICANTE

ALVENARIA

1,
80

 m

1,
50

 m

S/ESC (REDE DE HIDRANTES)
DETALHE - RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO

ATENDE HIDRANTES

NÍVEL - 01 (R.T.I.)

NÍVEL - 02 (R.T.I.)

S/ESC.
DETALHE - BOMBA (PLANTA BAIXA)

S/ESC.
DETALHE - BOMBA (ISOMÉTRICO)

DISPOSITIVO
ANTI-VÓRTICE

PISO ACABADO

ATENDE HIDRANTES

S/ESC.
DETALHE - BOMBA (ELEVAÇÃO LATERAL)

DISPOSITIVO
ANTI-VÓRTICE

F.G. Ø 75.00 mm

F.G. Ø 75.00 mm

F.
G

. Ø
 7

5.
00

 m
m

ATENDE HIDRANTES
F.G. Ø 75.00 mm

PISO ACABADO

ATENDE HIDRANTES

DISPOSITIVO
ANTI-VÓRTICE

F.G. Ø 75.00 mm

F.G. Ø 75.00 mm

0.
08

 m

F.G. Ø 75.00 mm

PROJ. COBERTURA

DETALHE - ABRIGO DA BOMBA
S/ ESC.

PLANTA BAIXA

CORTE - AA

- DEFINIR DIMENSÕES DO ABRIGO DE ACORDO COM AS
DIMENSÕES DA BOMBA.

DETALHE - SINALIZAÇÃO HIDRANTE
S/ESC

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAÇÃO

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

SÍMBOLO - BRANCO (MANGUEIRA)

FUNDO - VERMELHA (30.00 cm x 30.00 cm)

INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA

DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE

NO SEU INTERIOR.

30
.0

0 
cm

20.00 cm

DETALHE - SINALIZAÇÃO EXTINTOR
S/ESC

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAÇÃO
INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO.

EXTINTOR DE INCÊNDIO.

SÍMBOLO - BRANCO (EXTINTOR)

FUNDO - VERMELHA (20.00 cm x 30.00 cm)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 110 / 220 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESCDETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S/ESC

TOMADA 110 / 220 volts

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

DETALHE - ABRIGO DE INCÊNDIO
S/ESC

60 x 90 x 17

Ø 38.00 mm - 30 m
MANGUEIRA 

ABRIGO METÁLICO

INCÊNDIO

Ø 63.00 mm
REGISTRO ANGULAR 45º

UNIVERSAL
CHAVE PARA UNIÃO "STORZ"

Ø 63.00 x 38.00 mm
ADAPTADOR "STORZ"

OBS.: ROTA DE FUGA
SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

0.30 m0.
15

 m

DIMENSÕES (MÍN.)

0.30 m0.
15

 m

DIMENSÕES (MÍN.)

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN-

CÊNDIO, P/ EVITAR SUA OBSTRUÇÃO.

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAÇÃO

SÍMBOLO - QUADRADO (1.00 x 1.00 m)

FUNDO - VERMELHA (0.70 x 0.70 m)

BORDA: AMARELA (LARGURA - 0.15 m)

SINALIZAÇÃO DE SOLO P/ EQUIPAMENTOS

0.
15

 m
0.

70
 m

0.
15
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1.

00
 m

0.15 m 0.70 m 0.15 m
1.00 m

(VER DETALHE)
SINALIZAÇÃO

INCÊNDIO

DETALHE - HIDRANTES
S/ESC

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO
 DO ALARME EM TODOS OS HIDRANTES

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO
 DA BOMBA EM TODOS OS HIDRANTES

PISO ACABADO

SIRENE INTERMITENTE ELETRÔNICA TIPO BITONAL
(FÁ-DÓ) CORNETA EM ABS POLIETIRENO NA COR
PRETA COM BASE DE FIXAÇÃO TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO 24 VCC - ALCANCE DE 300 m.
(TODOS OS HIDRANTES)

- ESGUICHO Ø 13.00 mm 
- MANGUEIRA Ø 38.0 mm 30.00 m
- ABRIGO METÁLICO (60.00 x 90.00 x 17.00 cm)

EQUIPAMENTOS:

- CHAVE P/ UNIÃO ''STORZ''  (01 UN.)

1,
80

 m

30
.0

0 
cm

30.00 cm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA (TIPICO)

AA

ESGUICHO 13 mm (SÓLIDO), ESTES DISPOSITIVOS
SÃO PARA LANÇAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE 
MANGUEIRAS, SENDO REGULÁVEIS, POSSIBILITANDO 
A EMISSÃO DO JATO COMPACTO OU NEBLINA CONFORME
A NORMA  NBR 14870/02.

SE HOUVER BOTOEIRAS ESTAS SERÃO
DO TIPO LIGA

Pressão: 57,20 mca
Vazão: 405,00 L/min
Potência: 10 cv

(REGULAVEL)

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (TETO)
S/ESC

HASTE METÁLICA PARA FIXAÇÃO
NO FORRO OU NA LAJE

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA
VINIL / PLÁSTICO

0.30 m

0.
15

 m
0.

10
 m

0.
25

 m

OBS.: ROTA DE FUGA
SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

FORRO OU LAJE

ALVENARIA

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PAREDE)
S/ESC

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA
VINIL / PLÁSTICO

0.30 m

0.
15

 m
0.

10
 m

0.
25

 m

OBS.: ROTA DE FUGA
SÍMBOLO - RETANGULAR 

FUNDO - VERDE 

PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA

FORRO OU LAJE

ALVENARIA

LEGENDA - PEÇAS

REGISTRO ANGULAR BRONZE Ø 63.00mm

TAMPÃO CEGO COM CORRENTE Ø 63.00mm

01

02

03

04

ADAPTADOR STORZ 63.00mm x 63.00mm

TAMPA FERRO FUNDIDO 0.60m x 0.40m

CORTE - REGISTRO DE RECALQUE - RR
S/ ESC.

PINTADA NA COR
VERMELHA

NÍVEL PASSEIONÍVEL PASSEIO

04

01 02 03

0.5
0m

PISO DA RUA

BRITA Nº 2 (DRENO)

ALVENARIA 1/2 VEZ

F.G Ø 63 mm

1.00m

OBS: Características de atendimento
mínimo de iluminamento para pisos
planos (3 lux) e com desnível (5 lux). 

CORTE - GUARDA CORPO

PISO ACABADO
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CORTE - GUARDA CORPO
S/ESC
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PATAMAR
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ÚLTIMO DEGRAU
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DETALHE - CORRIMÃO

0,
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S/ESC

0.
30

 m

PISO CLASSE IPISO CLASSE I REVESTIMENTO CLASSE II-A
REVESTIMENTO CLASSE II-A

APERTE E 
EMPURREEMPURRE

APERTE E 

ALVENARIA

BARRA ANTIPÂNICO

FORMA E COR
SÍMBOLO - RETANGULAR
FUNDO - VERDE
PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE

APLICAÇÃO
SINALIZ. DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
A SER FIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICA O SEU ACESSO

SÍMBOLO

SIGNIFICADO
SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

FORMA E COR
SÍMBOLO - RETANGULAR
FUNDO - VERDE
PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE

APLICAÇÃO
INDICAÇÃO DA FORMA DE ACIONA-
MENTO DA BARRA ANTIPÂNICO
INSTALADA NA PORTA

SÍMBOLO

SIGNIFICADO
INSTRUÇÃO DE ABERTURA
PORTA CORTA - FOGO
POR BARRA ANTIPÂNICO

EMPURRE
APERTE E 

PISO  ACABADO

ALVENARIA

DETALHE - PORTA DE EMERGÊNCIA (BARRA ANTIPÂNICO)
S/ESC

DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PORTA)
S/ESC
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S/ESC

TOTAL: .................................................................................3.500,31 m²

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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