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Planta Elétrica
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NOTAS

01 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS

SÃO DE Ø25mm.

02 - TODA A FIAÇÃO NÃO COTADA É DE 1,5mm²

PARA ILUMINAÇÃO e 2,5mm² PARA TOMADAS

DE USO GERAL, CONFERIR NO QUADRO DE CARGAS.

03 - BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR

DIAGRAMA MULTIFILAR OU NO QUADRO DE CARGAS.
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