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CAIXA DE GORDURA 60x60cm
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PVC 50mm

PVC 40mm

PVC 100mm
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CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA SIFONADA

RALO SIFONADO

CAIXA DE GORDURA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

OBS: CAÍDA DOS TUBOS DE 100MM = 1,00%

F.S. FOSSA SEPTICA

Sum. SUMIDOURO

CAÍDA DOS DEMAIS TUBOS = 2,00%

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 80x80cm 4 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 3 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída  40
100 mm - 40 mm 6 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 2 pç
1" - 2" 1 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/4" - 2" 1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque
1" 2 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç
Válvula p/ tanque
40 mm 1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 4 pç
Joelho 45
100 mm 4 pç
40 mm 4 pç
50 mm 5 pç
Joelho 90
100 mm 5 pç
50 mm 7 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 4 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
50 mm - 50 mm 3 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 51.00 m
50 mm - 2" 16.90 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 26.50 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 2.40 m
50 mm - 2" 1.20 m

40 mm 3 pç

Tê sanitário
50 mm -50 mm 3 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 5 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 19.80 mVe

nt
ila

çã
o

Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4" - 2" 2 pç

Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 2 pç

Joelho 45
50 mm 1 pç

Terminal de ventilação
50 mm 3 pç

Municipio de Anaurilândia-MS
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