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34500/R3-(2X)115/R3 V

NOTAS:

1. TODAS AS PORTAS POSSUEM DISPOSITIVOS PARA LACRE DA CONCESSIONÁRIA;
2. PARA LEGENDA VER FOLHA 03;
3. PARA PLACAS DE ADVERTÊNCIA VER FOLHA 02;
4. RACK PARA ELEMENTOS DE MEDIÇÃO COM ALTURAS REGULÁVEIS.
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VISTA EM CORTE "A-A"

VISTA EM PLANTA - CONTE "E-E"
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CONEXÃO FEITA COM

CORDOALHA DE COBRE
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DETALHE MESA E COBERTURA PARA LEITURA

VISTA LATERAL
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VISTA EM CORTE "C-C"

VISTA EM CORTE "D-D"

VISTA EM CORTE "B-B"
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DIAGRAMA UNIFILAR

CX. DE MEDIÇÃO

30 kV

MÓDULO DE PROTEÇÃO

INTERNAS
MUFLAS

BARRA DE COBRE
1.1/4" X 3/8"

BLOQUEIO KIRK

EXTERNAS
MUFLAS

(400A)

PR

MÓDULO
DE ENTRADA E MEDIÇÃO

MÓDULO DE
SECCIONAMENTO

CF
36 kV

PR
30 kv
10 kA

*VER NOTA 1
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QUADRO DE
COMANDO/PROTEÇÃO
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LEGENDA:

SA CAIXA DE SERVIÇOS AUXILIARES
PR PARA-RAIOS
TC TRANSFORMADORES DE CORRENTE
TP TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
SEC CHAVE SECCIONADORA
DJ DISJUNTOR À VÁCUO 630A - MOTORIZADO
S/C SEM CARGA
NB NOBREAK 600VA
FC FONTE CAPACITIVA
(M) MOTORIZADO

NOTAS:

1.   RELAÇÃO E CLASSE DE EXATIDÃO: 75/5 - 10B200;
2.   FUNÇÕES:

1-50/51;
2-50/51N;
3-51 T/51N T;
4-51NS/51NS T;
5-59;
6-47;

3.   EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA;
4.   CAIXA DE MEDIÇÃO - 710 x 600 x 320
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDOURA

Dt da ligação:
Nº da SS:

Nº medidor:
UC nº:

Nome do cliente:
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SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

VISTAS EM PLANTA E CORTE, DIAGRAMA UNIFILAR:  CABINE METÁLICA DE
MEDIÇÃO/PROTEÇÃO 36 KV
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APROVAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS.
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