
FOL.: ÚNICA

ESC.:

MUNICÍPIO

ENGº ELETRICISTA. GILDO ARAÚJO - CREA/MS 62730

TÍTULO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA

30/10/2019ANAURILÂNDIA - MSANAURILÂNDIA - MS

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO QUEBRACHO EM ANAURILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS

INDICADAS

ASG - ENGENHARIA

CABEAMENTO SUBTERRÂNEO
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Eletroduto PVC corrugado 3'
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3X35MM(16) CABO COBRE

FLEXÍVEL EPR/XLPE

REFLETOR DE LED 400W

DETALHES SEM ESCALA
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NOTA 01:

- OS POSTES DOS PONTOS 01 AO 04, SERÃO DE 14X600DAN

(12M DE ALTURA LIVRE), TODOS EQUIPADOS COM 3

REFLETORES DE 400W/CADA

- VALETAS PARA PASSAGEM DO CORRUGADO 3' DEVERÁ SER

FEITA COM 0,50M DE PROFUNDIDADE

REFLETOR DE LED 400W

POSTE DE CONCRETO 14/600DT

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA  500X500MM

MURETA EM ALVENARIA COM QUADRO EMBUTIDO HXLXP

1500X750X400MM (MEDIDAS DA MURETA)

LEGENDA:
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