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Parafuso passante ou braçadeira

Circuito alimentador

aéreo

Ramal de ligação

NEUTRO

FASE A

Eletroduto de entrada

Mínimo de 3 voltas de

arame de aço 14 BWG

ou braçadeira de aço

galvanizado.

Eletroduto de saída

Futuro muro não impedirá acesso a caixa

para leitura e intervenções.

Abraçadeira regulavel

Caixa voltada para via

publica.

max 500

Eletroduto de aterramento

Circuito alimentador

opcao subterraneo

Condutor de aterramento

Cavidade para inspeçâo

de aterramento

Haste de aterramento
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Padrão de entrada com caixa de medição e proteção voltada

para a calçada para Atendimento a Núcleos Habitacionais.

Municipio de Anaurilândia-MS

Março de 2020
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